
Legenda

   Ponto acionamento de campanhia

Cabo UTP 8 vias - Chamda de enfermagem

Cabo Coaxial Flexível 4mm Bipolar

Câmera de monitoramento de teto

Ponto de roteadeor WiFi de teto

Cabo UTP 8 vias - Internet

   Ponto de internet parede

PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO DE CHAMADA DE

ENFERMAGEM E CÂMERAS DE MONITORAMENTO

esc - 1/75  unidade  centímetros

Área=888,23m²

SALA DE ESPERA

 Área = 47,90m²

CIRCULAÇÃO

 Área = 10,22m²

QUARTO DE ISOLAMENTO

 Área = 13,07m²

CONSULTÓRIO ESPECIAL

 Área = 7,42m²

SALA 03

 Área = 11,74m²

BWC - CONSULTÓRIO

ESPECIAL

 Área = 3,57m²

DEPÓSITO/ARQUIVO

 Área = 4,26m²

CIRCUL.

 Área = 4,25m²

BWC - PLANTONISTA

 Área = 3,57m²

PATIO DESCOBERTO

 Área = 52,64m²

BWC

 Área = 3,57m²

SALA DE LAVAGEM E

PREPARO DE MATERIAIS

 Área = 3,75m²

SALA DE MATERIAIS

Área = 10,44m²

SL. REVEL. DIGITAL

SL. INTERP. E  LAUDOS/DIGITAÇÃO

 Área = 10,85m²

SALA ESPERA PACIENTES/

ACOMPANHANTE - RAIO -X

 Área = 11,37m²

BWC RAIO-X

 Área = 3,20m²

SALA DE

ESTERILIZAÇÃO

 Área = 5,55m²

SALA DE MATERIAL

ESTERIL

 Área = 4,35m²

QUARTO 01

 Área = 11,40m²

QUARTO 02

Área = 14,62m²
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BWC 04

 Área = 2,25m²

BWC ULT.SOM

 Área = 2,80m²

POSTO DE

ENFERMAGEM

 Área = 8,03m²

BWC - ISOLAMENTO

 Área = 3,30m²

CIRCULAÇÃO

 Área = 12,21m²

2
,
4
0

QUARTO 03

 Área = 11,40m²

QUARTO 04

Área = 14,49m²

BWC 05

 Área = 2,25m²

QUARTO 05

Área = 14,49m²

SL. EXAMES ULTRASSOM

Área = 14,49m²

QUARTO

PLANTONISTA

Área = 11,28m²

SALA DE COLETA DE EXAMES

 Área = 15,26m²

SALA DE UTILIDADES / EXPURGO

 Área = 20,07m²

ESTAR

FUNCIONÁRIOS

 Área = 11,02m²

CIRCULAÇÃO

 Área = 47,08m²

SALA 04

Área = 5,67m²

VESTIÁRIO 01

 Área = 12,60m²

CIRCULAÇÃO

 Área = 38,95m²

DESCANSO ENFERMAGEM

 Área = 9,88m²

PATIO DESCOBERTO

 Área = 52,64m²

GRAMA
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J-95-B

BWC

ENFERMAGEM

 Área = 2,72m²

BWC 03

 Área = 2,88m²
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SL. EXAMES RAIO-X

 Área = 21,61m²

BWC 02

 Área = 3,92m²

BWC 01

 Área = 3,92m²

ROUPARIA 01

 Área = 4,78m²

SALA SERVIÇO SOCIAL

 Área = 5,94m²

SALA CURATIVO

Área = 8,12m²

SALA DE

ELETROCARIDIOGRAMA

 Área = 11,28m²

ADMINISTRAÇÃO

 Área = 13,05m²

Projeção da cobertura

Á. HIGIENIZAÇÃO

CARROS TRANSP

Área = 8,63m²

RES. INFECT.

PERFUROCORT.

(GRUPO A/E)

Área = 3,08m²

RES. COMUM

NÃO RECICL.

(GRUPO D)

Área = 3,10m²

RES. INFECT.

PERFUROCORT.

(GRUPO A/E)

Área = 3,10m²

CENTRAL

GASES MEDICINAIS

Área = 15,75m²

G
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a
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CALÇADA EXTERNA

 Área = 8,54m²

CIRCULAÇÃO

 Área = 8,81m²

CIRCUL.

 Área = 6,85m²
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PAINEL CHAMADA

ENFERMAGEM

CENTRAL DE

MONITORAMENTO

CENTRAL DE

INTERNET

INDICADA
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