
PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

esc - 1/75  unidade  centímetros

Área=888,23m²

SALA DE ESPERA

 Área = 47,90m²

CIRCULAÇÃO

 Área = 10,22m²

QUARTO DE ISOLAMENTO

 Área = 13,07m²

CONSULTÓRIO ESPECIAL

 Área = 7,42m²

SALA 03

 Área = 11,74m²

BWC - CONSULTÓRIO

ESPECIAL

 Área = 3,57m²

DEPÓSITO/ARQUIVO

 Área = 4,26m²

CIRCUL.

 Área = 4,25m²

BWC - PLANTONISTA

 Área = 3,57m²

PATIO DESCOBERTO

 Área = 52,64m²
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BWC

 Área = 3,57m²

SALA DE LAVAGEM E

PREPARO DE MATERIAIS

 Área = 3,75m²

SALA DE MATERIAIS

Área = 10,44m²

SL. REVEL. DIGITAL

SL. INTERP. E  LAUDOS/DIGITAÇÃO

 Área = 10,85m²

SALA ESPERA PACIENTES/

ACOMPANHANTE - RAIO -X

 Área = 11,37m²

BWC RAIO-X

 Área = 3,20m²

SALA DE

ESTERILIZAÇÃO

 Área = 5,55m²

SALA DE MATERIAL

ESTERIL

 Área = 4,35m²

QUARTO 01

 Área = 11,40m²

QUARTO 02

Área = 14,62m²

BWC 04

 Área = 2,25m²

BWC ULT.SOM

 Área = 2,80m²

POSTO DE

ENFERMAGEM

 Área = 8,03m²

BWC - ISOLAMENTO

 Área = 3,30m²

CIRCULAÇÃO

 Área = 12,21m²

QUARTO 03

 Área = 11,40m²

QUARTO 04

Área = 14,49m²

BWC 05

 Área = 2,25m²

QUARTO 05

Área = 14,49m²

SL. EXAMES ULTRASSOM

Área = 14,49m²

QUARTO

PLANTONISTA

Área = 11,28m²

SALA DE COLETA DE EXAMES

 Área = 15,26m²

SALA DE UTILIDADES / EXPURGO

 Área = 20,07m²

ESTAR

FUNCIONÁRIOS

 Área = 11,02m²

CIRCULAÇÃO

 Área = 47,08m²

SALA 04

Área = 5,67m²

VESTIÁRIO 01

 Área = 12,60m²

CIRCULAÇÃO

 Área = 38,95m²

DESCANSO ENFERMAGEM

 Área = 9,88m²

PATIO DESCOBERTO

 Área = 52,64m²
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BWC

ENFERMAGEM

 Área = 2,72m²

BWC 03

 Área = 2,88m²

SL. EXAMES RAIO-X

 Área = 21,61m²

BWC 02

 Área = 3,92m²

BWC 01

 Área = 3,92m²

ROUPARIA 01

 Área = 4,78m²

SALA SERVIÇO SOCIAL

 Área = 5,94m²

SALA CURATIVO

Área = 8,12m²

SALA DE

ELETROCARIDIOGRAMA

 Área = 11,28m²

ADMINISTRAÇÃO

 Área = 13,05m²

Á. HIGIENIZAÇÃO

CARROS TRANSP

Área = 8,63m²

RES. INFECT.

PERFUROCORT.

(GRUPO A/E)

Área = 3,08m²

RES. COMUM

NÃO RECICL.

(GRUPO D)

Área = 3,10m²

RES. INFECT.

PERFUROCORT.

(GRUPO A/E)

Área = 3,10m²

CENTRAL

GASES MEDICINAIS

Área = 15,75m²

CALÇADA EXTERNA

 Área = 8,54m²

CIRCULAÇÃO

 Área = 8,81m²

ÁREA SEM INTERVENÇÃO

CIRCUL.

 Área = 6,85m²

CV

ø50

CV

ø50

CES

CV

ø50

Instalar ralo sifonado DN100mm

e Ligar no sitema existente

Instalar ralo sifonado DN100mm

e Ligar no sitema existente

CV

ø50

CV

ø50

Instalar ralo sifonado DN100mm

e Ligar no sitema existente

Instalar ralo sifonado DN100mm

e Ligar no sitema existente

CES

DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO - TÉRREO

CES

TANQUE
SÉPTICO

FILTRO
ANAERÓBIO

SUMIDOURO

ESQUEMA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ÁREA SEM INTERVENÇÃO

Caixa de inspeção

existente, fazer ligação na

tubulação de ser executada

CGCG

Caixa de inspeção

existente, fazer ligação na

tubulação de ser executada

Caixa de gordura existente,

fazer ligação na tubulação

de ser executada

Caixa de gordura existente,

fazer ligação na tubulação

de ser executada

LEGENDA:

CP EXISTENTE

CG EXISTENTE

CG

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Lista de Materiais

Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada

CES- 60x60 cm 2 pç

CES- 80x80cm 1 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x100x50 8 pç

150x150x50
2 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
13 pç

Sifão flexível c/ Adaptador

1.1/2" - 1.1/2" 13 pç

Válvula p/ tanque

1 1/2"
13 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

100 mm
1 pç

40 mm
19 pç

50 mm
3 pç

Joelho 45

100 mm
1 pç

40 mm
8 pç

50 mm
1 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm 2 pç

Luva simples

100 mm 8 pç

50 mm 10 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 73.50 m

150 mm - 6" 31.4 m

40 mm 13.15 m

50 mm - 2" 9.60 m

Tê sanitário

100 mm - 100 mm
4 pç

100 mm - 50 mm 3 pç

150 mm - 100 mm
3 pç

50 mm -50 mm
9 pç
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PVC Esgoto

Curva 90 curta

50 mm 15 pç

Joelho 45

50 mm 2 pç

Luva simples

50 mm
37 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 25.44 m
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Legenda

Caixa Sifonada

Caixa seca

CES

Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

CG

Caixas de Gordura

Curva 90 curta

Curva 90 curta- coluna

Joelho 45

Joelho 90

Junção simples

Lavatório  Residencial com sifão

Lavatório  de Uso Geral

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

Ramais de Ventilação

Redução excêntrica- superior

Tanque de Lavar Roupas DN 40mm

Te 45

Te 90

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ curva 90°

Vaso Sanitário c/ junção e curva 45°

100 mm - 100 mm 2 pç

150 mm
3 pç

CESCES

SU FA TS

ESUQUEMA DE ESGOTO
ESCALA: 1:400

EDIFICAÇÃO

CES

CGCG

A1-Expandida 1361x594
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ESCALA DATA

Nº DA PRANCHA

CREA/SC:

ASSINATURA

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

PROJETO

DESENHO

Responsável Técnico

DAIR KACZMAREK
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